
Результаты исследований воды резервуара Nb 1 ОВС за март 2026 г.

Показатели качества воды
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1. Органолептические показатели

1.1 Запах ппи 200С. балл 2 J t., U 2 2 2

1.2 Запах ппи 600С. балл 2 J 0 0 2 2 2

1.3 Вкчс (привкчс). балл 2 J 0 0 0 0 0

1.4 Цветность. градyс 20 J 0 0 lз l0 |2

1.5 Мутность, ЕМФ )6 зl 0 0 MelIee
1,0

Me}lee

1,0

lvl е ll ее

1,0

2. обобщенные показатели
2.1 Водородный показатель (рН), ед. рН 6"0-9"0 21 0 0 6,8 6.1 6,8

2,2 Жесткость общая, ОЖ ,7,0
5 0 0 з.6 з,4

,lý

2.3 Окисляемость перманганатная в
расчете на атомарный кислород. мг/дм3

5,0 з1 0 0 4,8 4,8 4,8

2.4 Сухой остаток, мг/дм3 l000 1 0 0 211 217 21]
2.5 Нефтепродукты, мг/дмЗ 0,1 1 0 0 менее

0.020
MelIee
0,020

меIIее
0,020

2.б Анионные поверхностно-активные
вещества, мг/дмЗ

0,5 1 0 0 MeIiee
0.025

Met{ee

0,025
Mellee
0,02_5

2.7 Фенолы летучие, мг/дмЗ 0,00l l 0 0 MeItee

0,0005
менес

0.0005
IvleHee

0.0005

3. Неорганические и орfанические
3.1 Алюминий, мг/дмЗ 0,2 J 0 0 0,20 0, l4 0,l9
3.2 Железо (общее), мг/дм3 0,30 2 0 0 0.10 0,08 0.09

3.З Остаточный свободный хлор, мг/дмЗ 0.з-0,5 J 0 0 0.08 0.08 0,08

3.z1 остаточный связанный хлор. мг/дмз 0,8- l ,2 э 0 0 |,l2 0,89 1,07

3.5 Кремнекислота в пересчете на
кремний, мг/дм3

20 l 0 0 4,8 4,8 4,8

З.6 Хлороdlорм, плг/дм' 0,06 2 0 0 0,0l з 0,006l 0,0 l0
З.7 Четыреххлористый
углерод, мг/дцЗ

0,002 2 0 0 0,00l5 0,00l0 0,00lз

3.8 Бромдихлорметан, мг/дмЗ 0.0з 2 0 0 0,0l7 0.00з 8 0,0l0
3.9 Хлорид-ионы, мг/дм3 з50 1 0 0 l8.5 l8,5 l8,5
3. 10 Нитрит-ионы, мг/дмЗ з,0 l 0 0 MetIee

0.20
MetIee

0.20
Mellee

0,20

3. t l Нитрат-ионы, мг/дм3 45 l 0 0 \) ý, ý)
3. l 2 Аммоний-ионы, мг/дмЗ 2,0 зl 0 0 0,з2 0,20 0,25

3,13 1(обальт, мг/дмЗ 0,1 l 0 0 м9нее
0,0002

MelIe9
0,0002

мене9
0,0002

3.14 Мапганеш. мг/дм' 0,1 l 0 0 0,020 0,020 0,020

3.15 Ртуть, мкг/дмЗ 0,5 1 0 0 менее
0,1

Met{ee

0,1

Ivl cI]ec
0"l

З.lб Щинк, мг/дм3 5,0 l 0 0 м ctlcc
0л004

l\4e Ilee

0,004
I\4 cI lec
0,004

4. Микробиологические показатели
4.1 Общее микробное число, КОЕ/смЗ Не более

50
зl 0 0 0 0 0

4.2 Escherichia coli, КОЕ/100 см3 отсут. з1 0 0 не обн. lte обн. не обtt.

4.3 Обобщенные колиформные
бактерии, KOE/l00 смЗ

Отсут, зl 0 0 не обн. не обн. rtе обlt.

4,4 Колифаги. БоЕ/100 смз отсут. з1 0 0 0 0 0

4.5 Споры С.Р.кл.,ItОЕ/20 см3 Отсут. 5 0 0 отсут. отсут, о,гсуl,.

4.6 Энтерококки, КОЕ/100 мл смЗ Отсут. зl 0 0 не обн. не обtl. tle обrt.

5. Паrrазитологические показатели
5.1 I-{исты лямблий, число/50 дмЗ отсут. l 0 0 отсут. отсут. отсут.
5.2 Яйца гельминтов,qисло/50 дм3 Отсут. l 0 0 отсут. отсчт. о,гсут.
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б. Вирусолtlгические показатели от 16.02.2026 г. от 23.03.202б г.
6. [ Антиген ротавирус отсут. отрицательный Результаты будут предоставлены в

следующем месяце6.2 Аденовипчс Отсут. не обнаружено
6.3 Энтеровиlэус Отсут. не обнаружено
7. Токсиколого-гигиенические исследования
(биотестирование)

24.02.2026 г., 02.03.202б г., 16.03.2026 r.,23.03.2026 r.

7. l Индекс токсl,tчности,%о 10-\з0% 99 92;96,0;98,6

начальник Илкв Л.И. Кошкина


